PANSTWOWY POWIATOWY Lebork, dnia 28.03.2024r.

INSPEKTOR SANITARNY
W LEBORKU

OHK.9022.1.125.2024

Ocena obszarowa jakoS$ci wody do spozycia przez ludzi w 2023 r.
Nr OHK.55.W.2024
za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

dla miejscowosci Redkowice — gmina Nowa Wies Leborska — zaopatrywanej w wodg do spozycia = wodociggu zbiorowego
zaopatrzenia w wodg ,, Redkowice .

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leborku na podstawie art, 4 ustawy z dnia
14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416) oraz § 23
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), biorac pod uwage okresowe oceny jakosci wody,
o ktorych mowa w § 22 ww. rozporzadzenia wydane na podstawie wynikéw badafi jakosci wody
uzyskanych w 2023 r., dokonat oceny obszarowej jakosci wody dla strefy zaopatrzenia z wodociagu
~Redkowice” i stwierdzit:

Jednostka odpowiedzialna za jakos¢ wody do spozycia przez ludzi dostarczanej z wodociagu
okreslanego nazwa ,Redkowice” jest Gminny Zaktad Ustug Komunalnych w Nowej Wsi Leborskiej
ul. Mtynarska 10. Z wodociagu tego korzysta 267 oséb, a srednioroczna dobowa produkcja wody
wynosi 32,17 m’. Wodociag zaopatruje w wode miejscowos$¢ Redkowice gm. Nowa Wies Leborska.
Woda wydobywana jest z podziemnych warstw wodonosnych. Stosowane procesy uzdatniania wody
to: napowietrzanie w aeratorze i filtracja z zastosowaniem jednego filtra (odzelazianie, odmanganianie).

W 2023 r. pobrano 5 probek wody. Analiza uzyskanych wynikéw badafi w oparciu
0 rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) w | probee wykazala obecnosé | jtk bakterii grupy
coli w 100 ml badanej wody. Zarzadca poinformowat o dzialaniach naprawczych polegajacych na
ptukaniu urzadzen wodociggowych. W probcee dodatkowej pobranej po wykonaniu przedmiotowych
dziatan nie stwierdzono niezgodnosci z wymaganiami.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leborku biorac pod uwage wyniki wszystkich
badan wody wykonach w 2023 r. stwierdzil, ze wodociag zaopatrujgcy miejscowos¢é Redkowice,
produkowat wodg o dobrej jakosci, przydatna do spozycia przez ludzi.
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